
=E01

-T1
2x750/1/1/1/1 A
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30
15 VA, kl.0,5, Fs10
5 VA, kl.0,2s, Fs10

DV 110 kV pravac
TS Bor 6

-Q0
2000 A
50 kA

-Q1
2000 A
50 kA

-Q2
2000 A
50 kA

-Q9
2000 A
50 kA

-T5

-Q8

-Q0
2000 A
50 kA

-T5

-T1

-F1

-T61
600/1/1 A
10 VA,5P30
10 VA,5P30

P1 P2

+T01
110±8x1,25%/10,5 kV
63 MVA, 50Hz, uk=11%
YNd5
ONAN/ONAF

-T70
2x150/5/5 A,
30 VA, 5P10
30 VA, 5P10-Q73

 630 A

-R1
20 Ω
300 A P1 P2

-T71

-Q0
2000 A

50 kA

GS2

GS1

25 VA, kl.0,2s
75 VA,1/3P

-T52

V3
0,1110

V3
kV

V3
0,1

25 VA, kl.0,2s
75 VA,1/3P

-T51

V3
0,1110

V3
kV

V3
0,1

110/√3:0,1/√3:0,1/√3kV
25 VA, kl.0,2
75 VA, 1/3P

-Q2
2000 A
50 kA

-Q1
2000 A
50 kA

=E02 =E03

-Q0
2000 A
50 kA

-T1

-F1

P1 P2

-Q2
2000 A
50 kA

-Q1
2000 A
50 kA

DV 110 kV pravac
TS Bor 6

-Q0
2000 A
50 kA

-Q1
2000 A
50 kA

-Q2
2000 A
50 kA

-Q9
2000 A

-T5

-Q8

-Q0
2000 A
50 kA

-T1

-F1

P1 P2

-Q2
2000 A
50 kA

-Q1
2000 A
50 kA

P1

P2

DV 110 kV pravac
TS Bor 6

-Q0
2000 A
50 kA

-Q1
2000 A
50 kA

-Q2
2000 A
50 kA

-Q9
2000 A

-T5

-Q8

P1 P2
-T72

P1 P2
-T73

=E04 =E05 =E06

=K01

Odvodna
ćelija

=K02

Odvodna
ćelija

=K03

Odvodna
ćelija

=K04

Odvodna
ćelija

=K05

Odvodna
ćelija

=K06

Odvodna
ćelija

=K07

Odvodna
ćelija

=K08

Odvodna
ćelija

=K09

Odvodna
ćelija

=K10

Odvodna
ćelija

=K11

Odvodna
ćelija

=K12

Odvodna
ćelija

=K13

Odvodna
ćelija

=K14

Odvodna
ćelija

=K15

Odvodna
ćelija

Transformatorska
ćelija

P1

P2

-T5 -T5

P1

P2

P1

P2

P1

P2

-Q0
1250 A

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-Q1
1250 A

-Q8

P2

P1

-Q8

P2

P1

=K16

Odvodna
ćelija

=K17

+T101
Dyn5
10/0,4 kV
250 kVA

3,15 A

-Q1

Merna
ćelija

-T1
4000/5/5 A
15VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P30

Spojna
ćelija

Dodatak
spojne
ćelije

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Spojna
ćelija

Dodatak
spojne
ćelije

=K32

Transformatorska
ćelija

3,15A

-Q1

Merna
ćelija

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

Spojna
ćelija

Dodatak
spojne
ćelije

Transformatorska
ćelija

Odvodna
ćelija

=K51

Odvodna
ćelija

=K52

Odvodna
ćelija

=K53

Odvodna
ćelija

=K54

Odvodna
ćelija

=K55

Odvodna
ćelija

=K56

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

=K58

Odvodna
ćelija

=K59

Odvodna
ćelija

=K60

Odvodna
ćelija

=K61

Odvodna
ćelija

=K62

Odvodna
ćelija

=K63

Odvodna
ćelija

=K64

Odvodna
ćelija

=K65

Odvodna
ćelija

Spojna
ćelija

Dodatak
spojne
ćelije

=E08

2x300 / 1 / 1 / 1 / 1 A
5 VA, kl.0,2s, Fs10
15 VA, kl.0,5, Fs10
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30

110/√3:0,1/√3:0,1/√3kV
cl.0,2, 25VA;
1/3P, 75VA;

-Q0
2000 A
50 kA

-T1

-F1

P2 P1

+T04
110±8x1.25%/10.5kV
63 MVA, 50Hz uk=11%
YNd5
ONAN/ONAF

-Q2
2000 A
50 kA

-Q1
2000 A
50 kA

2x300 / 1 / 1 / 1 / 1 A
5 VA, kl.0,2s, Fs10
15 VA, kl.0,5, Fs10
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30

110/√3:0,1/√3:0,1/√3kV
cl.0,2, 25VA;
1/3P, 75VA;

-T1

-F1

P2 P1

+T05
110±8x1.25%/10.5kV
63 MVA, 50Hz uk=11%
YNd5
ONAN/ONAF

-Q2
2000 A
50 kA

-Q1
2000 A
50 kA

-T61
600/1/1A,
5P30,10VA
5P30,10VA

-T70
2x150/5/5A,
5P10; 30VA
5P10; 30VA-Q73

 630A

-R1
20Ω
300A P1 P2

-T74

-T61
600/1/1A,
5P30,10VA
5P30,10VA

-T70
2x150/5/5A,
5P10; 30VA
5P10; 30VA-Q73

 630A

-R1
20Ω
300A P1 P2

-T75

=E09

P1

P2

P1

P2

-T5 -T5

=K13

Transformatorska
ćelija

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
4000A

-Q1
4000A

-Q1
4000A

=K26

Transformatorska
ćelija

3.15A

-Q1

Merna
ćelija

Spojna
ćelija

Dodatak
spojne
ćelije

=K03

Odvodna
ćelija

=K04

Odvodna
ćelija

=K05

Odvodna
ćelija

=K06

Odvodna
ćelija

=K07

Odvodna
ćelija

=K08

Odvodna
ćelija

=K09

Odvodna
ćelija

=K10

Odvodna
ćelija

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

=K11

Odvodna
ćelija

3.15A

-Q1

Merna
ćelija

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

Odvodna
ćelija

-Q0
1250A

-Q1
1250A

Odvodna
ćelija

-Q0
1250A

-Q1
1250A

=K14

Odvodna
ćelija

-Q0
1250A

-Q1
1250A

=K15

Odvodna
ćelija

=K28

Odvodna
ćelija

Odvodna
ćelija

=K29

Odvodna
ćelija

=K30

Odvodna
ćelija

=K31

Odvodna
ćelija

=K32

Odvodna
ćelija

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

=K33

Odvodna
ćelija

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
4000A

-Q1
4000A

-Q0
4000A

-Q1
4000A

-Q0
2000 A
50 kA

-Z71

=K02

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

Kompenzacija
reaktivne snage

Odvodna
ćelija

=K27

-Q0
1250A

-Q1
1250A

=K01

Odvodna
ćelija

-Q0
1250A

-Q1
1250A

Odvodna
ćelija

Kompenzacija
reaktivne snage

Odvodna
ćelija

=K34

Odvodna
ćelija

=K35

Odvodna
ćelija

=K36

Odvodna
ćelija

=K37

Odvodna
ćelija

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

-Q0
1250A

-Q1
1250A

=K38=K18

Kompenzacija
reaktivne snage

Odvodna
ćelija

-T5L1,L2,L3
10/√3/0,1/√3/0,1/3 kV
75 VA, kl.0,5
90 VA, 3P

-T1
2x750/1/1/1/1 A
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30
15 VA, kl.0,5, Fs10
5 VA, kl.0,2s, Fs10

12 kV/28 kV/75 kV,3f,50 Hz,4000 A,40 kA/3 s

-F4 -F4 -F4 -F4 -F4

Ćelija kućnog
transformatora

+T101

-T101
Dyn5
10kV/0.4kV
250 kVA

Ćelija kućnog
transformatora

-T101

-T102
Dyn5
10kV/0.4kV
250 kVA

Ćelija kućnog
transformatora

-T102

10kV/42kV/75kV,3f,50Hz,4000A,40kA/3s

3.15A

-Q1

Merna
ćelija

Kompenzacija
reaktivne snage

+T102
Dyn5
10/0,4 kV
250 kVA

Ćelija kućnog
transformatora

+T102

IZOLOVANA ŠINSKA VEZAIZOLOVANA ŠINSKA VEZAIZOLOVANA ŠINSKA VEZA IZOLOVANA ŠINSKA VEZA IZOLOVANA ŠINSKA VEZA

110/√3:0,1/√3:0,1/√3 kV
25 VA, kl.0,2
75 VA, 1/3P

2x300/1/1/1/1 A
5 VA, kl.0,2s, Fs10
15 VA, kl.0,5, Fs10
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30

110/√3:0,1/√3:0,1/√3kV
25 VA, kl.0,2
75 VA, 1/3P

110/√3:0,1/√3:0,1/√3kV
25 VA, kl.0,2
75 VA, 1/3P

110/√3:0,1/√3:0,1/√3 kV
25 VA, kl.0,2
75 VA, 1/3P

110/√3:0,1/√3:0,1/√3 kV
25 VA, kl.0,2
75 VA, 1/3P

+T02
110±8x1,25%/10,5 kV
63 MVA, 50Hz, uk=11%
YNd5
ONAN/ONAF

+T03
110±8x1,25%/10,5 kV
63 MVA, 50Hz, uk=11%
YNd5
ONAN/ONAF

-T61
600/1/1 A
10 VA,5P30
10 VA,5P30

-T61
600/1/1 A
10 VA,5P30
10 VA,5P30

-T70
2x150/5/5 A,
30 VA, 5P10
30 VA, 5P10-Q73

 630 A

-R1
20 Ω
300 A

-T70
2x150/5/5 A,
30 VA, 5P10
30 VA, 5P10-Q73

 630 A

-R1
20 Ω
300 A

-T1
2x750/1/1/1/1 A
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30
15 VA, kl.0,5, Fs10
5 VA, kl.0,2s, Fs10

-T1
2x750/1/1/1/1 A
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30
15 VA, kl.0,5, Fs10
5 VA, kl.0,2s, Fs10

2x300/1/1/1/1 A
5 VA, kl.0,2s, Fs10
15 VA, kl.0,5, Fs10
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30

2x300/1/1/1/1 A
5 VA, kl.0,2s, Fs10
15 VA, kl.0,5, Fs10
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30

-Q0
1250 A

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
4000 A

-Q1
4000 A

-T1
4000/5/5/5 A
15 VA, kl. 0,5, Fs5
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30

-Q0
4000 A

-Q1
4000 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q1
4000 A

-Z72 -Z73

-T5L1,L2,L3
10/√3/0,1/√3/0,1/3 kV
75 VA, kl.0,5
90 VA, 3P

-T5L1,L2,L3
10/√3/0,1/√3/0,1/3 kV
75 VA, kl.0,5
90 VA, 3P

-T1
4000/5/5 A
15VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P30

-T1
4000/5/5 A
15VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P30

-T1
4000/5/5 A
15VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P30

-T1
4000/5/5/5 A
15 VA, kl. 0,5, Fs5
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30

-Q0
4000 A

-Q1
4000 A

-Q0
4000 A

-Q1
4000 A

-Q1
4000 A

-Q0
4000 A

-Q1
4000 A

-Q1
4000 A

-Q0
1250 A

-Q1
1250 A

-Q0
4000 A

-Q1
4000 A

-Q1
4000 A

-Q0
4000 A

-Q1
4000 A

P2

P1

P2

P1 P1

P2

-Q8-Q8 -Q8

P2

P1

P2

P1

-Q8-Q8-Q8

P2

P1

P2

P1

-Q8

P2

P1

-Q8

P2

P1

P2

-Q8-Q8

P2

P1

-Q8

P1

P2

P1

-Q8 -Q8

P1

P2 P2

P1

-Q8

P1

P2

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-Q8 -Q8

P2

P1

P2

P1

=K19 =K20 =K21 =K22

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

P2P2

P1 P1 P1

P2

-Q8 -Q8 -Q8

P1

P2

-Q8 -Q8

P1

P2 P2

P1

-Q8 -Q8

P1

P2-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

=K23 =K24 =K25 =K26 =K27 =K28 =K29 =K30

P1

P2

P1

P2

P1

P2
P2

P1

-Q8

P2

P1

P2

P1

-Q8 -Q8

P1

P2 P2

P1

-Q8

P2

P1

P2

P1

P2

P1P1

P2

-Q8 -Q8 -Q8 -Q8

P2

P1

=K35=K33 =K36 =K37 =K38 =K39 =K40 =K41 =K42 =K43 =K44

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

P2

P1

-Q8 -Q8

P1

P2
P2

P1

=K31 =K34 =K45 =K46 =K47 =K48 =K49 =K50

-Q8

P1

P2 P2

P1

-Q8 -Q8

P1

P2 P2

P1

-Q8 -Q8

P1

P2 P2

P1

-Q8 -Q8

P1

P2 P2

P1

-Q8

=K57

P2

P1

-Q8 -Q8

P1

P2 P2

P1

-Q8 -Q8

P1

P2 P2

P1

-Q8 -Q8

P1

P2 P2

P1

-Q8 -Q8

P1

P2-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
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30VA, 5P10

=K12

P2

P1

P2

P1

-Q8-Q8

P2

P1 P1

P2

-Q8 -Q8 -Q8 -Q8

P2

P1P1

P2

P1

P2 P2

P1

P2

P1

-Q8 -Q8 -Q8 -Q8 -Q8

P1

P2P2

P1 P1

P2
P2

P1 P1

P2 P2

P1

-Q8 -Q8 -Q8

P2

P1 P1

P2

-Q8

P1

P2 P2

P1 P1

P2

=K16 =K17 =K18 =K19 =K20 =K21 =K23=K22 =K24 =K25

P2

P1

P2

P1 P1

P2 P2

P1

P2

P1

P2

P1P1

P2 P2

P1 P1

P2

-Q8-Q8-Q8-Q8-Q8

P2

P1 P1

P2
P2

P1

-Q8-Q8-Q8-Q8-Q8 -Q8 -Q8 -Q8 -Q8 -Q8 -Q8 -Q8

P1

P2 P2

P1 P1

P2

P2

P1

P2

P1

P2

P1

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
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30VA, 5P10

-T1
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30VA, 5P10

-T1
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-T1
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15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
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30VA, 5P10

-T1
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-T1
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15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
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15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
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15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
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-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10
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30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T5L1,L2,L3
10/√3/0,1/√3/0,1/3 kV
75 VA, kl.0,5
90 VA, 3P

-T5L1,L2,L3
10/√3/0,1/√3/0,1/3 kV
75 VA, kl.0,5
90 VA, 3P

-T1
4000/5/5 A
15VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P30

-T1
600-1200/5/5 A
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30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
4000/5/5/5 A
15 VA, kl. 0,5, Fs5
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30

-T1
4000/5/5/5 A
15 VA, kl. 0,5, Fs5
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30

-Z74 -Z75

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
4000/5/5/5 A
15 VA, kl. 0,5, Fs5
30 VA, 5P30
30 VA, 5P30

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-T1
600-1200/5/5 A
15 VA, kl.0,5, Fs5
30VA, 5P10

-Q1
2000 A
50 kA

-Q2
2000 A
50 kA
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LEGENDA:

+T01, +T02, +T03 ENERGETSKI TRANSFORMATORI 110/10 kV
+T04, +T05
-Q0 PREKIDAČ
-Q1, -Q2 SABIRNIČKI RASTAVLJAČ
-Q9/Q8 IZLAZNI RASTAVLJAČ SA UZEMLJIVAČEM
-T1 STRUJNI TRANSFORMATOR
-T5 NAPONSKI TRANSFORMATOR
-T51, -T52, NAPONSKI TRANSFORMATORI U SABIRNICAMA
-F1 ODVODNIK PRENAPONA110kV
-F4 ODVODNIK PRENAPONA 10kV
-GS1,-GS2 SISTEM SABIRNICA
T61                      STRUJNI TRANSFORMATOR ZA UZEMLJENJE NEUTRALNE TAČKE 110 kV [U BUŠINGU (NULI) ET-a]
-T71,-T72,-T73    SUVI TRANSFORMATORI ZA FORMIRANJE VEŠTAČKOG ZVEZDIŠTA 10 kV (UNUTAR METALNOG SKLOPA)
-T74,-T75
-Z71, -Z72, -Z73        METALNI SKLOPOVI ZA UZEMLJENJE NEUTRALNE TAČKE 10 kV
-Z74, -Z75
-T101, -T102            KUĆNI TRANSFORMATORI 10/0.4 kV
=K01- K65                ĆELIJE 10kV POSTROJENJA
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