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LEGENDA:

=K01,..., =K65 - 10 kV ĆELIJE

+T101, +T102 - KUĆNI TRANSFORMATOR

GRO - GLAVNI RAZVODNI ORMAN

PPC - CENTRALA ZA DOJAVU POŽARA

+CKP, +CKR                    - ORMAN SISTEMA KONTROLE PRISTUPA I PROTIVPROVALE

+RO48V DC - ORMAN JEDNOSMERNOG PODRAZVODA TK OPREME

+RO220V AC - ORMAN NAIZMENIČNOG PODRAZVODA TK OPREME

+ROSS - RAZVODNI ORMAN SPOLJAŠNJEG OSVETLJENJA

=X+X1                                        - ORMAN STANIČNOG RAČUNARA

=Y+Y1, =Y+Y2, =Y+Y3              - ORMAN TELEKOMUNIKACIJA

=NA+NA1                                   - ORMAN DOVODA NAIZMENIČKOG RAZVODA

=NA+NA2                                   - ORMAN OPŠTE POTROŠNJE NAIZMENIČKOG NAPONA

=NA+NA3                                   - ORMAN DOVODA DIZEL AGREGATA

=NA+NA4                                   - ORMAN RAZVODA NUŽNE POTROŠNJE

=NY+NY1                                   - ORMAN INVERTORSKOG RAZVODA

=NK+NK1                                   - ORMAN ISPRAVLJAČA 1

=NK+NK2, =NK+NK3 - ORMAN JEDNOSMERNOG RAZVODA

=NK+NK4 - ORMAN ISPRAVLJAČA 2

=NK+G11 - AKU BATERIJA 1

=NK+G12 - AKU BATERIJA 2

=NK+NK11, =NK+NK12 - ORMAN VISOKOUČINSKIH OSIGURAČA
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